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QUADRETTO PRESE  CAMERA

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE TIPICO IN CAMERA
PE 1G2,5 mm2

Presa servizio 1

Prese servizio 2
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2COLLETTORE PE

Quadro QG1 - QG2

da QUADRI GENERALI di
sottostazioni DG1-DG2

PE 1G2,5 mm2

EQS 1G6

Sub-nodo
PE 1G6 mm2Collegamento a

radiatori camera/WC

EQS 1G6

Infissi finestre
camera/WC
se Re<200Ω

Presa bagno

NODO EQUIPOTENZIALE
CAMERA

ENTRO SCATOLA DI DERIVAZIONE
 CON PITTOGRAMMA

EP ≥ 6 mm2 (masse estranee, infissi) se
Re ≤ 200 Ω sotto i 2,5 m di altezza

Spe = Sfase
(masse, poli di terra prese) < 2,5 m di altezza

QPC 2

PE 1G2,5 mm2

PE 1G6 mm2

PE 1G6 mm2

Testaletto B

Testaletto A

PE 1G6 mm2

Prese Gas medicali

Infissi porte
se Re<200Ω
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sub nodo

QPC 1

PE 1G2,5 mm2
sub nodo

PE 1G2,5 mm2
sub nodo

QUADRETTO PRESE  AMBULATORIO/INFERMIERI

separatore interno

PULSANTI D'EMERGENZA

RIPETITORE
ALLARMI GAS
MEDICALI

BLOCCO UTA

DETTAGLIO QF
SEGNALAZIONI E PULSANTI VVF
PER EMERGENZA ZONA FILTRO
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SGANCIO
ENERGIA
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ALLARME

camera TSI:
locale di
gruppo 2

QUADRETTO PRESE  CAMERA TSI
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